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Znak:HK.9 020 .4 .3 5,2023

Szczytno, dn. 2023 -03 -28

Zaklad Gospodarki Ko m unalnej
w Rozogach Sp. z o.o.

ul. Kętrzyńskiego 22
12,114 Rozogi

DECYZJA
Napodstawieart. 162§lpktli§3ustawyzdnia14czerwca1960r.Kodękspostępowania

administracyjnego 1ti. Dz.IJ, zzoŹ2r.',poz.20Ó0 zpóźn.,arl.) i po przeprowadzonej kontroli jakoŚci wodY Pod

względem ńik Juiońgicznymw wodocĘgu publiczrrym Rozogi, pobranej do badania 23 marca2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza wygaśnięcie własnej deóyzji zrrak:- HK,9020.4.35,2023 z dnia 22 marca 2023 r, wYdanej

* sp.awie nity.łrrniurtowęgo nakanl- doprowadzenia jakości wody pod wzg|ęd9m .mikrobiologiczrym
w wódociągu publi"^y* RoŹogi do norm sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia zbtl r.w sprawie jakości wody przemacmnej do spozycia przezludzi
uzasadnienie

państwowy powiatowy Inspektor §anitarny w Szczyfirie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

20 marca2023 r. przeprowadżf kontiolę jakości wody z wodociągu publicmego Rozogi. Pobrano Próbki wodY 1
sieci wodociągowej tj. osroder Zdrowia w Rozogach, nr próby 47lSz,w której stwierdzono7I jtk/ l00 ml

bakterii grup}-coli Óriz sieć Występ 30A - budynek mieszkalny nr próby 48lSz,w której stwierdzono 8 jtk/ 100

ml bakterii grupy coli.
zgóaiiL z zapisem załącmka nr l część C tabela nr 1 do rozporządzenia]vlinista Zdrowia wartoŚĆ

paramety;zna liczby^bakterii grupy coli wynosi 0 jtk lub NPL w 100 ml wody, Dopuszcza się PojedYncze

|*t..i. .ro p. (tIpL). w przypian wykrycia bakterii grupy coli < l0 jtk (NPL)/100 ml należY wYkonaĆ

badanie p*uń.t o Escherichia coii i Bnterokoki w zrviązku z §2l ust. 4 roąorządzenia, W zbadanych Próbkach

wody liczba baktęrii grupy coli wynosiła odpowiednio 7l i 8 jtk/100 ml, natomiast Escherichia coli i Enterokoki

0 jtk/l00 ml,
W związku z powyżsrym dnia 22 marca 2023 r. Pństwowy Powiatowy Inspektor SarritarnY

w Szczytnie wy'dał decyzję'mak: HK.9020.4.35.2023 w sprawie nakazu natychmiastowego doprowadzenia

jakości wody, pod wrgtęae- mikrobiologicmp w wodociągu publicznym Rozogi do obowiązującYch norm

sanitarnych.
Strona w ramach nakazów decyzji przeprowadziła dezynfekcję ujęcia oraz intensYwne Płukanie sieci

wodociągowej. Przeprowadzone dzińania napiawcze przyniosły pożądany efek! tj,,jakość wody uległa

pop.u*Ó co potwierdziła, przeprowadzona w dniu 23 marca 2023 r. kontrola jakoŚci wodY, oPisana

* sp.awo"daniach nr LBśiz-bBwl tO7z-Illil2023 z dnia 2'1 marca 2023 r. W pobranych próbkach wodY iloŚĆ

bańęrii grupy coli wyniosła 0 jtk/l0O ml, Escherichia coli i Enterokoki również 0 jtk/l00 ml.

w'Ź*iąrjl- , po:WyŹrry^ Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczyfirie postanowił jak

w sentencji.
iodstawę prawną decyzji stanowi art.162 § l pla. l i § 3 ustawy zdnia14 częrwca1960 r, Kodeks

postępowania administraryj".io (tj. Dz.IJ, z 2022 r., poz. 2000 z późn, zll.). Przepis ten stanowi, iŻ organ

aamńistracli publiczrej, nliry *vauł decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decYzjata

stała się bózptzedmioio.u, u stwierdzeńie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo IeĘ to
w interesie społecznym lub w interesie strony.

Pouczenie:

-oa 
decyzji niniejszej słuĘ stronie oółołąnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-

Mazurskiegl'państwowego Wojałódzkiego lrupektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego

Powiatowógo Inspektora Sanitarnego w Szczytnie, ul. M.C. Skłodowskiej 8.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może nzec się prawa do wniesienia odwołania

wobec organu administracji publicmej, który wydał decyzję. Z dnięm doręczenia organowi administracji

publicmej oświadczenia o zrzęczętliu się prawa do przez ostatnią ze stron postępowania,

decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co

będzie możma się od niej odwołać.
lega natychmiastowemu wykonaniu i nie

Do wiadomości:
l, Warmińsko-MazurskiPanstwowyWojewódzki oWIAToWY2. Wójt Gminy Rozogi
3. StarostaSzczycieński
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

5. SekcjaHżŻiPv, HDiM w/m

6. a/a
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